中山大学附属第八医院（深圳福田）货物类
采购需求书
说明：“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购
第一部分 项目基本要求
 一、项目基本信息
申请科室： 医学检验部 
	申请设备名称
	进口/国产
	数量
	单位
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）

	全自动化学发光测定仪（过敏源定量检测）
	国产
	1
	台
	0.15
	0．15

	项目背景
	过敏性疾病是一类常见的慢性疾病，其发病率在全球范围内呈上升趋势。建立一套准确、可靠、标准化的过敏原总 IgE 和特异性 IgE 检测方法，并在各级医疗机构中推广应用，提高我国过敏性疾病的临床诊断水平具有非常重要的诊断价。通过对大量临床样本的检测和分析，明确过敏原总 IgE 和特异性 IgE 在过敏性疾病发病机制中的作用和价值，为临床治疗提供科学的理论依据。还能有效预防严重过敏反应的发生，降低疾病对患者健康的潜在威胁，同时减轻社会医疗负担，推动过敏疾病诊疗领域的发展。

	★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量）

	序号
	货物名称
	进口/国产
	数量
	单位
	预算单价(万元)
	预算总价(万元)
	是否需要注册证/备案证
	是否属于消耗品
	是否需要单独报价

	1.
	全自动化学发光测定仪
	国产
	1
	台
	0.15
	0.15
	是
	否
	是

	1.1. 
	分析部
	国产
	1
	台
	/
	/
	否
	否
	否

	1.2. 
	废液桶
	国产
	1
	套
	/
	/
	否
	  是
	否

	1.3. 
	网线
	国产
	1
	根
	/
	/
	否
	否
	否

	1.4. 
	硅胶管
	国产
	5
	米
	/
	/
	否
	是
	否

	1.5. 
	双卡管
	国产
	8
	根
	/
	/
	否
	是
	否

	1.6. 
	试剂瓶开瓶底座
	国产
	1
	件
	/
	/
	否
	是
	否

	1.7. 
	止血钳开瓶器
	国产
	1
	件
	/
	/
	否
	是
	否

	1.8. 
	内六角圆柱头螺钉
	国产
	2
	颗
	/
	/
	否
	是
	否

	1.9. 
	反应杯
	国产
	2
	包
	/
	/
	否
	是
	否

	1.10. 
	清洗液
	国产
	2
	瓶
	/
	/
	否
	是
	否

	1.11. 
	AC清洗液
	国产
	1
	瓶
	/
	/
	否
	是
	否

	1.12. 
	模块
	国产
	1
	台
	/
	/
	否
	否
	否

	1.13. 
	工作站
	国产
	1
	套
	/
	/
	否
	否
	否

	1.14. 
	样本架
	国产
	1
	箱
	/
	/
	否
	否
	否

	1.15. 
	摇臂安装管EPE底座
	国产
	1
	件
	/
	/
	否
	否
	否

	1.16. 
	手持扫码枪
	国产
	1
	个
	/
	/
	否
	否
	否

	1.17. 
	干电池
	国产
	2
	只
	/
	/
	否
	是
	否

	1.18. 
	主机固定板
	国产
	1
	件
	/
	/
	否
	否
	否

	1.19. 
	内壁清洁针
	国产
	1
	件
	/
	/
	否
	是
	否

	1.20. 
	吸液针清洗工装
	国产
	1
	套
	/
	/
	否
	是
	否


二、特殊资格要求说明
本项目属于医疗器械目录管理,需提供：
若投标供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可（备案）证》且生产范围包含该产品，不在住所或者生产地址所在地销售的厂家还需提供医疗器械经营许可证/（第一类/二类）医疗器械经营备案凭证;若投标供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可(备案)证》 且经营范围包含该产品。
投标供应商为所投产品的代理商或授权供应商，已通过公司资质：
第2部分 技术与商务需求
说明：1.“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购。
    2.“▲”号条款为重要技术参数，需逐一确定是否满足。
“★”号条款:所投产品如纳入医疗器械管理，投标供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》的扫描件。(如有效期不足6个月的，需提供审批部门的回执。)
	一、技术部分
	

	序号
	货物名称
	技术要求
	标注

	1
	全自动化学发光测定仪
	1.反应原理：化学发光法；
	

	
	
	2.首结果时间≤15min;
	

	
	
	3.测试通量：单模块≥1000测试/小时；支持多模块联机，联机速度不低于4000测试/小时；
	▲

	
	
	4.可扩充开展项目，包括但不限于过敏原、食物不耐受等项目；
	▲

	
	
	5.样本容量：轨道式进样，样本位≥200个，支持实时添加样本，有急诊通道；
	

	
	
	6.最小样本量：≤5μL；
	

	
	
	7. 可单项定量检测总lgE抗体；过敏原特异性IgE抗体项目≥40项；
	

	
	
	8. 食物特异性lgG抗体，可检测项目≥16项；
	▲

	
	
	9. 孵育系统：孵育位≥180个；
	

	
	
	10、温控系统：反应区温度准确度37±0.3℃
	

	
	
	11.清洗盘：采用4阶磁分离清洗技术；
	

	
	
	12.加样方式：钢针加样，支持内外壁清洗及强化清洗装置；具备液面检测、余量检测功能；
	

	
	
	13.样本复测：支持自动复测功能；
	

	
	
	14.急诊位：≥15个；
	

	
	
	15.定标功能：内置主定标曲线，2点以及多点校正；
	

	
	
	16.试剂储存：具备试剂冷藏功能，冷藏温度2-8℃；
	

	
	
	17.条码识别：具备内外置条形码扫描装置用于识别试剂和样本；
	

	
	
	18.样本承载：流水线轨道式；
	

	
	
	19.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等；
	

	
	
	20.样本管类型：支持标准试管、采血管、微量样本杯；
	

	
	
	21．混匀方式：非接触式漩涡混匀；
	

	
	
	22.稀释方式：支持样本超限自动稀释；
	

	
	
	23.配液方式：支持清洗液自动和手动两种配液模式；
	

	
	
	24.离机时间：≥240分钟；
	

	
	
	25.系统集成：支持≥4台设备联机运行，支持与医院LIS系统双向数据传输连接。
	

	二、★商务需求

	一、到货时间 
	合同签订后并接采购人通知__30_日历日内。

	二、交货地点：
	采购人指定地点

	三、报价要求：
	报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用

	四、付款方式
	合同总价≥3万付款方式：
合同签订后三个工作日内，中标人将采购合同总价5%的履约保证金汇入采购人指定账户。货到清点、安装调试验收合格正常使用后，出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料，自发票到达采购人财务之日起10个工作日内，支付100%合同货款到中标人指定账户。
中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定义务事项期间未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。
合同总价＜3万付款方式：
货到清点、安装调试验收合格正常使用后，出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料，自发票到达采购人财务之日起10个工作日内，支付100%合同货款到中标人指定账户。

	五、交货要求
	5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期原则上在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品，若无法提供12个月内的产品，则采购人有权要求延长相应期限的产品保修期。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。
5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。
5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 30 日历日内安装调试完毕。
5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

	六、验收： 
	6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 
1）货物具备产品合格证。
2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测及鉴定(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格
7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。

	七、售后服务要求：

	7.1各投标人应在投标文件中承诺报价已包含提供整机原厂保修期 终身 年，终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。报价已包含保修期内更换零配件及工时费。
（备注：质保期是指投标人应在该期间内对本项目下交付的所有货物提供质量保证，不包括消耗品的配送。）
7.2    4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人报价已包含提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用的服务。
7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。
7.4报价已包含终身提供软件升级服务,并开放设备接口，派人配合与医院各信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，且采购人无需另行支付费用。
7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。
7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

	八、培训要求 
	需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。

	九、违约责任
	9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。
9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。

	十、其他
	10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。
10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。
10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。
10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。
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第三部分 其他说明
（如有需特殊说明的情况，请列明，包括但不限于设备有专机专用试剂耗材、安装场地要求、信息系统等特殊需求）

	申请科室
	项目名称
	试剂序号
	产品名称(参考)
	建议规格
	单位
	预估年用量
	每单位预算价
	每人份预算价

	检验科
	全自动化学发光测定仪（过敏源定量检测）配套专用试剂
	1
	总IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒
	盒
	5000测试
	/
	18

	
	
	2
	牛奶组分过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） 或 
牛奶组分（F77）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号3（牛奶组分4项）：50测试/盒 或100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	20

	
	
	3
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或 
屋尘螨（D1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号1（屋尘螨D1）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	4
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或 
粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号2（粉尘螨D2）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	5
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
猫上皮（E1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号3（猫上皮E1）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	6
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
狗上皮（E5）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号4（狗上皮E5）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	7
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
芝麻（F10）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号5（芝麻F10）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	8
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
花生（F13）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号6（花生F13）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	9
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号7（大豆F14）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	10
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
牛奶（F2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号8（牛奶F2）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	18

	
	
	11
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项）或
蟹（F23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号9（蟹F23）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	12
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
虾（F24）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号10（虾F24）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	13
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
鸡蛋（F252）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号11（鸡蛋F245）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	18

	
	
	14
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
牛肉（F27）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号12（牛肉F27）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	15
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
鳕鱼（F3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号13（鳕鱼F3）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	16
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号14（小麦F4）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	17
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
羊肉（F88）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号15（羊肉F88）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	18
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
屋尘（H1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号16（屋尘H1）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	19
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
蟑螂（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号17（蟑螂I6）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	20
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号18（烟曲霉M3）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	21
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
交链孢霉（M6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号19（交链孢霉M6）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	22
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
柳树（T12）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号20（柳树T12）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	23
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
普通豚草（W1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号21（普通豚草W1）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	24
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合22项） 或
艾蒿（W6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号22（艾蒿W6）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	25
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号1（草莓F44）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	26
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号2（苹果F49）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	27
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号3（芒果F91）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	28
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号4（桃子F95）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	29
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号5（菠萝F210）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	30
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号6（榛子F17）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	31
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
杏仁（F20）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号7（杏仁F20）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	32
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号8（腰果F202）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	33
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
开心果（F203）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号9（开心果F203）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	34
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号 10（扇贝F338）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	35
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
普通白桦树（T3）过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号11（桦树T3）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	36
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号12（刺柏T6）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	37
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
悬铃木（T11）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号13（悬铃木T11）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	38
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号14（青霉M1）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	39
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号15（百慕达草G2）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	40
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项） 或
梯牧草（G6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	型号16（梯牧草G6）：50测试/盒 或 100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	41
	过敏原特异性IgE抗体校准品及质控品检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	CAL：0.5ml/瓶x7瓶；CONTROL：1ml/瓶x2瓶；CR：2ml/瓶x1瓶
	盒
	1000测试
	/
	50.13/ml

	
	
	42
	过敏原特异性IgE抗体磁微粒及酶结合物试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	43
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号17（藜W10）：50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	44
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号18（苍耳W13）：50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	45
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（综合19项）
	型号19（葎草W22）：50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	9.5

	
	
	46
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组1)
	型号1：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	47
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组2)
	型号2：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	48
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组3)
	型号3：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	49
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组4)
	型号4：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	50
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组5)
	型号5：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	51
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组6)
	型号6：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	52
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组7)
	型号7：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	53
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组8)
	型号8：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	54
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组9)
	型号9：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	55
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组10)
	型号10：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	56
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组11)
	型号11：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	57
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组12)
	型号12：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	58
	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法)(食物组13)
	型号13：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	10

	
	
	59
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组1）
	型号1：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	60
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组2）
	型号2：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	61
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组3）
	型号3：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	62
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组4）
	型号4：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	63
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组5）
	型号5：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	64
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组6）
	型号6：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	65
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组7）
	型号7：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	66
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组8）
	型号8：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	67
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组9）
	型号9：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	68
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组10）
	型号10：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	69
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组11）
	型号11：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	70
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组12）
	型号12：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	71
	食物特异性IgG4抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（食物组13）
	型号13：100测试/盒  或  50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	8

	
	
	72
	食物特异性IgG抗体校准品及质控品检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	校准品1: 1x1mL/瓶，校准品2: 1x1mL/瓶: 质控品1: 1x2mL/瓶，质控品2: 1x2mL/瓶;曲线试剂: 1x2mL/瓶
	盒
	1000测试
	/
	47/ml

	
	
	73
	血栓调节蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒 或 50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	42

	
	
	74
	纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒 或 50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	42

	
	
	75
	组织纤溶酶原激活物—纤溶酶原激活物抑制剂—1复合物检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒 或 50测试/盒
	盒
	1000测试
	/
	42

	
	
	76
	全自动免疫检验系统用底物液
	130ml/瓶×4 或 600测试/瓶×4
	盒
	50
	/
	4.13 

	
	
	77
	清洗液 或 待测物清洗液
	1L/瓶×6
	盒
	50
	/
	0.03 

	
	
	78
	样本稀释液
	90ml/瓶  或  100ml/瓶
	盒
	5
	/
	0.44 





第四部分 设备主要维修配件、易损配件
	序号
	货物名称
	规格/型号
	制造厂商
	原产地
	单价(元)

	1
	直线导轨
	
	
	
	

	2
	抓手光耦连接线
	
	
	
	

	3
	混匀轴承隔套
	
	
	
	



	序号
	服务名称
	服务内容
	价格（元）

	1
	三年延续保修合同
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